& Warmtescan Rapportage
!! Kesperstraat 11
energieadviesaanhuis.nl 2804JT Gouda

Datum inventarisatie 1 maart 2023

Thermograaf: Ronald Oosterwijk Level 1 certificering 2020NL42N004

Onderstaand de resultaten van de warmtescan die ik in opdracht van u heb mogen uitvoeren.
Weersomstandigheden buiten opnames buiten temperatuur c.a. -2 graden Celsius Windsnelheid 2-4 m/s
Binnen temperatuur: c.a. >18 graden

Thermografisch onderzoek

Visualiseren wat voor het oog niet zichtbaar is. Dat is mogelijk met behulp van infrarood fotografie. Op basis
van temperatuurverschillen wordt een beeld gevormd van de thermische kwaliteit van een gevel- of

dakconstructie en afwijkingen luchtlekkages, waterlekkages, elektrische problemen verwarmingsproblemen.

De NEN-EN 13187 geeft richtlijnen voor de kwalitatieve detectie van thermische onregelmatigheden in de
gebouwschil, door middel van de infraroodmethode dit is een test uitgevoerd met een IR camera.

Wat is infraroodstraling?

Elk object straalt een infraroodstraling uit, afhankelijk van het oppervlakte en materiaal van het object. Met
thermografie of infrarood fotografie wordt op basis van temperatuurverschillen van verschillende objecten een
beeld van de thermische kwaliteit van een gebouwschil gevormd. Een thermo grafische foto is dus een visuele
weergave van de gemeten hoeveelheid straling. De weergegeven temperatuur is een indicatie om de
onderlinge verschillen te laten zien dit is niet de exact gemeten temperatuur.

Deze temperatuur kan per foto iets verschillen als gevolg van reflectie en invloed van de achtergrondstraling
en materiaal eigenschappen.

Doel: inventarisatie of er nog onregelmatigheden zijn in de gebouwschil.

Constateringen:

Relatief meer warmte verlies via voordeur Zie pag. 2,3

Lichte onregelmatigheid in zijgevel isolatie mogelijk meer vocht in geveldeel Zie pag. 5

Opvallend meer afstraling zichtbaar ter hoogte van beganegrond vloerdeel Zie pag. 6
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Warmtescan Rapportage
Kesperstraat 11
2804JT Gouda

Metingen

Sp1 13°C
Sp2 7.2°C
Parameters

Emissiegraad 0.95
Gerefl. temp. 40 °C
Afstand 14.8 m
Atmosferische P
temperatuur

Ext. optiek temp. 2 °C
Ext. optiek trans. 0.95
Relatieve .
vochtigheid 75 %
Geolocatie

Locatie 21451251 29,62", E 4° 42'

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0249,4.7095

Opmerking

Kesperstraat 11

Sp1 Hogere temepratuur gevel is
beinvloeding door reflectie van
voorgevel is dus geen warmte
verliesdeels

Sp2 beinvloed door beperking
achtergrondstraling van koude hemel
door overkapping. Via glas wel extra
warmte verlies

1-3-2023 07:17:00

21,1
FLIR0480.jpg FLIR E76 78523893

1-3-2023 07:17:00

FLIR0480.jpg FLIR E76 78523893
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Warmtescan Rapportage
Kesperstraat 11

Metingen

Sp'] 7‘5 °C
Sp2 0.6°C
Parameters

Emissiegraad 0.95
Gerefl. temp. 40 °C
Afstand 96 m
Atmosferische 5o
temperatuur

Ext. optiek temp. 2 °C
Ext. optiek trans. 0.95
Relatieve .
vochtigheid 75 %
Geolocatie

Locatie 21357221 20,84" E 4° 42

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0250,4.7094

Opmerking

Kesperstraat 11

Sp1 Realtief meer warmteveerlies via

glas voordeur

Sp2 Geen onregelmatigheid in gevel

isolatie

2804JT Gouda
1-3-2023 07:17:45 °C
7,4
-11,0
FLIR0481.jpg FLIR E76 78523893
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Warmtescan Rapportage
Kesperstraat 11
2804JT Gouda

Metingen
Sp1
Sp2
Sp3

Parameters
Emissiegraad
Gerefl. temp.
Afstand

Atmosferische
temperatuur

Ext. optiek temp.
Ext. optiek trans.

Relatieve
vochtigheid

Geolocatie
Locatie

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0251,4.7098

Opmerking

Kesperstraat 11

-0,3°C
2,0°C
-3,8°C

0.95
-40 °C
15.6 m

-2 °C
-2 °C
0.95

75 %

N 52° 1' 30,32", E 4° 42"

Sp1 Locatie van CV instsllatie?

Sp2 Uitbouw gevel vertoond geen

afwijking

1-3-2023 07:18:26

FLIR0482.jpg FLIR E76 78523893
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FLIR0482.jpg FLIR E76 78523893
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P Warmtescan Rapportage

!? Kesperstraat 11
energieadviesaanhuis.nl 2804JT Gouda

Metingen 1-3-2023 07:19:01
Bx1 Max -1,4°C

Min -5,1°C

Average -4,1°C
Sp1 -4,7°C
Sp2 -5,7°C
Sp3 -1,5°C
Sp4 -3,2°C
Parameters
Emissiegraad 0.95
Gerefl. temp. -40 °C
Afstand 11.5m
amoseteche 2o
Ext. optiek temp. 20 °C
Ext. optiek trans. 0.95
Relati.eve. 75 % S p—
vochtigheid FLIR0483.jpg FLIR E76 78523893
Geolocatie

| ocati 215%;“1,29’98"’ £ 4o a2 1-3-2023 07:19:01

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0250,4.7097

Opmerking

Kesperstraat 11

Sp1 lichte ongegelmatighied in
gevelisolatie

Sp3 Onregelmatigheid in gevel isolatie
Hogere binnen tempratuur beneden
verdieping

FLIR0483.jpg FLIR E76 78523893
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Warmtescan Rapportage
Kesperstraat 11
2804JT Gouda

Metingen

Sp1 2,6 °C
Sp2 4,1°C
Sp3 -0,1°C
Parameters

Emissiegraad 0.95
Gerefl. temp. -40 °C
Afstand 11 m
Atmosferische °
temperatuur 2°C
Ext. optiek temp. -2 °C
Ext. optiek trans. 0.95
\F/zoecli?ig\rlweeid 75 %
Geolocatie

Locatie ?4?5;"1' 30,03", E 4° 42'

http://maps.google.com?z=17&t=k&q=52.0250,4.7097

Opmerking

Kesperstraat 11

Sp1 Sp2 opvallende hogere afstraling
ter hoogte van vloerdeel mogelijke vioer
verwarming?

Sp3 deel beinvloeding
achtergrondstraling door beplanting is
niet direct warmte verlies

1-3-2023 07:19:18
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FLIR0484.jpg FLIR E76 78523893
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